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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia produsului:
" Electropompa de inalta presiune”

Cap.l Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie procurarea produsului ”
Electropompa de inalta presiune - 1 buc. pentru dotarea, CTE Bucuresti Sud conform
Anexa nr.1.

Cap.ll_Scopul achizitiei

Electropompa de inalta pesiune se utilizeazs la efectuarea probei hidraulice ia
recipientii din CTE Bucuresti Sud din dotarea sectiilor de exploatare cazane si turbine De
asemenea este necesara pentru efectuarea probelor ce intra sub incidenta ISCIR |a
conductele de apa de alimentare si abur viu ale agregatelor energetice de haza (ale
sectiilor cazane si turbine). Electropompa se utilizeaza si pentru magistralele de abur viu si
apa de alimentare de pe bara comuna C2- C4 (magistrala de imprumut, bara rece apa
alimentare, bara calda bara alimentare)

Presiunile solicitate de ISCIR pentru efectuarea probelor hidraulice la anumiti
recipienti/ conducte sunt mai mari decat presiunea de refulare a electropompelor de
alimentare.

Electropompa nu exista in dotarea sectiilor de exploatare din CTE Bucuresti Sud si
nici la Uzina de Reparatii.

Achizitia este necesara pentru

- Efectuarea probelor de presiune la magistrala de imprumut, conducte abur viu.
conducte apa alimentare, cazane de abur si recipienti sub presiune din CTE
Bucuresti Sud in scopul autorizarii ISCIR a instalatiilor.

Cap.lll Termenul de livrare

1. Termenul de livrare pentru produs este de 60 de zile calendaristice de la data
perfectarii contractului (conform precizarilor din Anexa nr.1).

2. Electrocentrale Bucuresti SA nu va accepta decalari ale termenului de livrare dupa
semnarea contractului de furnizare.

Cap.lV_Caracteristici tehnice

Caracteristicile/specificatiile tehnice ale produsului care urmeaza a se achizitiona si
care face obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt prezentate in Anexa nr.2. (Fisa
tehnica).




Cap.V_Cerinte tehnice impuse de autoritatea contractanta in faza de ofertare
1. In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat in Anexa nr.

1.

2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de
livrare si garantia tehnics ofertata.

3. Se va prezenta fisa tehnica a produsului ofertat, specificatii tehnice. say orice alte
informatii care contribuie Ia descrierea cat mai detaliats a echipamentului.

4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme o3
produsul ce face obiectuyl prezentului caiet de sarcini, este fabricat in sistemui de
Mmanagement al calitatii conform standardului SR EN |SO 9001/editia in vigoare <ay
conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent

contractului
1. Produsul livrat va avea marca] CE si vor fi insotit de declaratia de conformitate CE
tradusa in limba romana.

2. Furnizorul Isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performata
produsului furnizat.

5. Furmnizorul va inlocui féré‘plata produsul cu deficiente si abateri de Ia
documentatiile tehnice, standarde Si prescriptii tehnice, Constatate la receptie say n
perioada de garantie.

6. Furnizorul va asigura documentatia tehnica si de calitate in limba romana.

Cap.VIl Receptia

1. Calitatea produsului este atestats de furnizor prin certificate de calitate, probe
etc., care insotesc produsul catre beneficiar

2. Receptia calitativa si cantitativa a Produsului, se efectueazs de beneficiar in
termen de 3 zile lucritoare de la data primirii produsului, pe baza documentelor care
insotesc transportul (mentionate |a cap.VIll, pct. 6), in conformitate cu Ordinul M F P nr
2634/2015 privind documentele financiar-contabile (Norme generale de intocmire si utilizare
a documentelor ﬁnanciar—conrabfle).

Cap.VIIl_Conditii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea sij transportul

produsului

1. Livrarea produsului se face in conditii DDP |a adresa beneficiarului si anume:
- CTE Bucuresti Sud — Strada Releului nr. 2B sector 3. Bucuresti, in intervalul orar 79015
in zilele luni-joi, 7°0.73% vineri, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea
cheltuielilor aferente de catre furnizor.

2. Produsul se va livra cy ambalaj si in conditiile impuse de documentatia tehnica.

3. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

4. Ambalarea i conservarea produsului livrat se face in asa fel incat acesta Sa-gi
pastreze caracteristicile calitative pe toats perioada de garantie.

5. Produsul se va livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice Si
prescriptiilor standardizate.

6. La livrare, produsele vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

- dispozitie de livrare - aviz de expeditie;

- certificat de calitate emis de producator:

- certificat de garantie;

- declaratie de conformitate tip CE;
carte tehnica si instructiuni de utilizare in original si cu traducere completa in limha

romana.



7. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produsului pe timpul
transportului, revine furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri
de la caraus.

Cap. IX Garantii

1. Garantia tehnica solicitats pentru produsul furnizat, este de 24 |Juni de la data
receptiei de punere in functiune.

2. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizate este nou si n
conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferts.

Cap. X Alte informatii

1. Anexa nr. 1 si Anexa nr.2. (Fisa tehnica) fac parte integranta din prezentul caiet
de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele impuse in prezentul
Caiet de sarcini si in Fisa de Date a achizitiei, Ia capitolul specific ,Modu! de prezentare a
propunerii tehnice”.

3. Furnizorul va face instruire la beneficiar pe baza de proces verbal ce se va anexa

la Procesul Verbal de receptie , in vederea insusirii corecte a modului de intretinere si
utilizare a produselor.
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ANEXANR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI

LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE
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ANEXA nr. 2
la Caietul de sarcini

FISA TEHNICA
Electropompa de inalta presiune

l. Caracteristicj tehnice:

1. Presiune de lucru: 20-500 par

2. Debit : 10 I/min.

3. Manometry : 0 — 500 bar

4. Rezervor de alimentare: 15 |

5. Furtun de alimentare: 3 m

6. Motor electric trifazic, 11Kw. 400V, 50 Hz, Pmax= 10 kW, 1P44. 1400 U/min

Il. Componente aferente:

Conectori de cuplare prin infiletare
Ventil de reglare g presiunii
Rezervor de alimentare 15|

Ventil plutitor, ventil de golire

Furtun de alimentare: 3 m

Furtun de presiune cy accesorii: 5 m
7. Cablu ce stecher

S

Il. Alte cerinte:

2. Produsul trebuie sa fie fabricat in sistemul de management ga| calitati conform
standardului SR EN ISO 9001 ed. in vigoare sau conform oricarui alt standard de
management a calitatii echivalent

3. Produsul va avea marcaj CE $i va fi insotit de declaratia de conformitate CE traduysz
in limba romans

4. Perioada de garantie tehnica: 24 |ynj
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